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Enfriamiento sensible (Wh/m2) 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 -227311 -4877,67 -4842,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Enfriamiento Total (Wh/m2) 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 -2290,77 -5050,31  -4909.81 0.00 0,00 0.00 0.00
Calentamiento de Zona (Wh/m2) | 376265  2471,29 479,73 34,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496,96 3519,98

Temperaturas, Ganancias de Calor y Consumo Energético - Cérdoba, RUIZ DE ALARCON
EnergyPlus 1Ene - 31 Dic, Anual Educativa

3 [ buminscian (Whimz) BBl Calefacoian neidad) (Whim2) [l Refrgersoidn (Electnodad) (Whim?,

W =i ol W)

IV Ve < Vet Wl st (e

o
—

Ao
Electricidad del Espacio (Wh/m2) 10074,67
Hluminacién (Whim2) 391,21
Calefaccion (Electricidad) (Whim2) 4580,79
Refrigeracion (Electricidad) (Whim2) 6694.48
DHW (Gas envasado) (Whim2) 15896,62
Temperatura del Aire (°C) 21,36
Temperatura Radiante (°C) 21,58
Temperatura Operativa (°C) 2147
Temperatura Exterior de Bulbo Seco (°C) 17.49
Acristalamiento (Whim2) -589.09
Muros (Whim2) 468486
Techos (int) (Whim2) 7.02
Suelos (int) (Whim2) 5,08
Particiones (int) (Whim2) 0,69
Infiltracion Ext (Whim2) -5246,67
Vent Exterior (Wh/m2) -8267.80
lluminacion General (Whim2) 391,21
Computadoras + Equipos (Whim2) 10074.67
Ocupacion (Whim2) 19419.70
Ganancias Solares por Ventanas Exteriores (Whim2) 8578.99
Calentamiento Sensible de Zona (Whim2) 5863,61
Enfriamiento Sensible de Zona (Whim2) -28510,57
Enfriamiento sensible (Wh/m2) -11993.67
Enfriamiento Total (Wh/im2) -12250,90
Calentamiento de Zona (Wh/im2) 10764,85
Vent. Mec. + Vent. Nat. + Infiltracion (renov/h) 126
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