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RESULTADOS DE COMBINACIONES DE ACTUACIONES

- Granada, RUIZ DE ALARCON
EnergyPlus 1 Ene - 31 Dic, Mensual Con licencia
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2002 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Mes
Enfriamiento sensible (Wh/m2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1063,11 -348169 -3232,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfriamiento Total (Wh/m2) 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 -1083,11  -348258 -3232,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Calentamiento de Zona (Wh/m2) | 8903,75 595936  3633,36 173517 5,09 0,00 0,00 0,00 0,00 389,67 404188  7967,04

Temperaturas, Ganancias de Calor y Consumo Energético - Granada, RUIZ DE ALARCON
EnergyPlus 1 Ene - 31 Dic, Anual Con licencia
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Electricidad del Espacio (Whim2) 10074,67
lluminacion (Wh/m2) 3852,07
Calefaccién (Electricidad) (Wh/m2) 1388737
Refrigeracion (Electricidad) (Wh/m2) 425038
DHW (Gas envasado) (Wh/m2) 15896,62

Temperatura del Aire (°C) 20.58

Temperatura Radiante (°C) 2049

Temperatura Operativa (°C) 20,53

Temperatura Exterior de Bulbo Seco (°C) 14.88
Acristalamiento (Wh/m2) -1975.25
Muros (Wh/m2) -13653,61

Techos (int) (Wh/m2) 167

Suelos (int) (Wh/m2) 1.67

Particiones (int) (Wh/m2) 0.14
Infiltracian Ext (Wh/im2) -2435,64
Vent Exterior (Wh/im2) -7694 15
lluminacion General (Wh/m2) 3852,07
Computadoras + Equipos (Wh/m2) 1007467
Ocupacion (Wh/m2) 19606,60
Ganancias Solares por Ventanas Exteriores (Wh/m2) 8807.00
Calentamiento Sensible de Zona (Wh/m2) 1984764
Enfriamiento Sensible de Zona (Wh/m2) -24642,25
Enfriamiento sensible (Wh/m2) -T777.29
Enfriamiento Total (Wh/m2) -7778,19
Calentamiento de Zona (Wh/m2) 3263533

Vent. Mec. + Vent. Nat. + Infiltracian (renov/h) 1.05
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