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RESULTADOS DE COMBINACIONES DE ACTUACIONES

- Granada, RUIZ DE ALARCON
EnergyPlus 1 Ene - 31 Dic, Mensual Con licencia
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Mes 2002 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Enfriamiento sensible (Wh/m2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1087,34 -3097,19 -2890.85 0,00 0,00 0,00 0,00
Enfriamiento Total (Wh/m2) 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 -1087,34  -3098.41 -2890,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Calentamiento de Zona (Wh/m2) | 6025,65 3885,45 2114,81 801,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229958 5260,62

Temperaturas, Ganancias de Calor y Consumo Energético - Granada, RUIZ DE ALARCON
EnergyPlus 1 Ene - 31 Dic, Anual Con licencia
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Electricidad del Espacio (Wh/m2) 1007467
Hluminacion (Whim2) 385207
Calefaccion (Electricidad) (Whim2) B673,67
Refrigeracion (Electricidad) (Whim2) 3867,00
DHW (Gas envasado) (Wh/im2) 15896,62

Temperatura del Aire (°C) 20,69

Temperatura Radiante (°C} 20,79

Temperatura Operativa (°C) 20,74

Temperatura Exterior de Bulbo Seco (°C) 14,88
Acristalamiento (Whim2) -2104,15
Muros (Whim2) -9970 57

Techos (int) (Whimz2) 1.82

Suelos (int) (Whim2) 1,70

Particiones (int) (Wh/im2) 0.12
Infiltracién Ext (Whim2) -2483,24
Vent Exterior (Wh/m2) -7853,85
lluminacién General (Whim2) 385207
Computadoras + Equipos (Whim2) 10074,67
Ocupacion (Whim2) 19596,65
Ganancias Solares por Ventanas Exteriores (Whim2) 8807,00
Calentamiento Sensible de Zana (Wh/im2) 9306,83
Enfriamiento Sensible de Zona (Whim2) -26330.18
Enfriamiento sensible (Whim2) -7075,38
Enfriamiento Total (Whim2) -7076,60
Calentamiento de Zona (Whim2) 2038782

Vent. Mec. + Vent. Nat. + Infiltracion (renov/h) 1.05
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