Unién Europea

Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia
el CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA

®hniversidad de Huelva

o

Fondo Europeo
de Desarrollo Regional

PROYECTO DE INVESTIGACION EREBA 20/20

RESULTADOS DE COMBINACIONES DE ACTUACIONES

- Granada, RUIZ DE ALARCON
EnergyPlus 1 Ene - 31 Dic, Mensual Con licencia
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Enfriamiento sensible (Wh/m2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1121,33  -3155.31 -2954,43 0,00 0,00 0,00 0,00
Enfriamiento Total (Wh/m2) 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 -1121,33  -3156.41  -2954,43 0,00 0,00 0,00 0,00
Calentamiento de Zona (Wh/m2) | 6278,46 4087,96 2332,00 959,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,79 2485,07 5485,53

Temperaturas, Ganancias de Calor y Consumo Energético - Granada, RUIZ DE ALARCOMN
EnergyPlus 1 Ene - 31 Dic, Anual Con licencia
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Electricidad del Espacio (Wh/m2) 10074.67
lluminacién (Whimz2) 3851.93
Calefaccidn (Electricidad) (Whim2) 9206.51
Refrigeracion (Electricidad) (Wh/im2) 3952.00
DHW (Gas envasado) (Wh/im2) 1589662

Temperatura del Aire (°C) 20,62

Temperatura Radiante (*C) 20,76

Temperatura Operativa ("C) 20,69

Temperatura Exterior de Bulbo Seco (°C) 14,88
Acristalamiento (Whim2) -2587.61
Muros (Whim2) B177.41

Techos (int) (Whim2) 21

Suelos (int) (Whim2) 1,57

Particiones (int) (Whim2) 0,12
Infiltracion Ext (Whim2) -7358,19
Vent Exterior (Wh/m2) -7184.96
lluminacién General (Wh/im2) 3851.93
Computadoras + Equipos (Whim2) 1007467
Ocupacian (Whim2) 19605,55
Ganancias Solares por Ventanas Exteriores (Wh/im2) 8807.00
Calentamiento Sensible de Zona (Whim2) 10235.84
Enfriamiento Sensible de Zona (Whim2) -25759,08
Enfriamiento sensible (Whim2) -7231.07
Enfriamiento Total (Wh/im2) -7232.17
Calentamiento de Zona (Wh/im2) 21635.29

WVent. Mec. + Vent. Nat. + Infiltracién (renov/h) 116
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