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RESULTADOS DE COMBINACIONES DE ACTUACIONES

- Granada, RUIZ DE ALARCON
EnergyPlus 1 Ene - 31 Dic, Mensual Con licencia

G RA N A DA Il Enfriamiento sensible (Wh/m2; I Enfriamiento Total (Wh/m2) I Calentamiento de Zona (Wh/m2)
5000

4000

3000

2000

1000

Cargas del Sistemna (Wh/im2)

-1000

-2000

-3000

Mes 2002 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Enfriamiento sensible (Wh/m2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1101,53 -3049.09 -2848,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Enfriamiento Total (Wh/m2) 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 -1101,53 -3050,35 -2848,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Calentamiento de Zona (Wh/m2) | 5498,24  3505,10 1852,60 658,09 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1962,00  4764,18

Temperaturas, Ganancias de Calor y Consumo Energético - Granada, RUIZ DE ALARCOMN
EnergyPlus 1 Ene - 31 Dic, Anual Con licencia
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Electricidad del Espacio (Wh/m2) 10074.67
lluminacién (Whimz2) 3851.93
Calefaccidn (Electricidad) (Whim2) 7761.79
Refrigeracion (Electricidad) (Wh/im2) 3825.19
DHW (Gas envasado) (Wh/im2) 15896.62

Temperatura del Aire (°C) 20,72

Temperatura Radiante (*C) 20,86

Temperatura Operativa ("C) 20,79

Temperatura Exterior de Bulbo Seco (°C) 14,88
Acristalamiento (Whim2) -2709,25
Muros (Whim2) -8354.89

Techos (int) (Whim2) 1,66

Suelos (int) (Whim2) 1,64

Particiones (int) (Whim2) 011
Infiltracion Ext (Whim2) -2496,39
Vent Exterior (Wh/m2) -7848.47
lluminacién General (Wh/im2) 3851.93
Computadoras + Equipos (Whim2) 1007467
Ocupacian (Whim2) 19594,34
Ganancias Solares por Ventanas Exteriores (Wh/im2) 8807.00
Calentamiento Sensible de Zona (Whim2) 769154
Enfriamiento Sensible de Zona (Whim2) -26978,04
Enfriamiento sensible (Whim2) -6998.83
Enfriamiento Total (Wh/im2) -7000.09
Calentamiento de Zona (Wh/im2) 18240.21

WVent. Mec. + Vent. Nat. + Infiltracién (renov/h) 1,09
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