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RESULTADOS DE COMBINACIONES DE ACTUACIONES

- Granada, RUIZ DE ALARCON
EnergyPlus 1 Ene - 31 Dic, Mensual Con licencia
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Enfriamiento sensible (Wh/m2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1118,84 -3111,77 -2912,51 0,00 0,00 0,00 0,00
Enfriamiento Total (Wh/m2) 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 -1118,84 -311271  -2912.51 0,00 0,00 0,00 0,00
Calentamiento de Zona (Wh/m2) | 5939,69 3840,97 2150,11 847,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225539 5167,49

Temperaturas, Ganancias de Calor y Consumo Energético - Granada, RUIZ DE ALARCON
EnergyPlus 1 Ene - 31 Dic, Anual Con licencia
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Electricidad del Espacio (Wh/im2) 10074,67
lluminacion (Wh/m2) 388255
Calefaccién (Electricidad) (Wh/m2) 859618
Refrigeracion (Electricidad) (Wh/m2) 3903.86
DHW (Gas envasado) (Wh/m2) 15896,62

Temperatura del Aire (°C} 20,65

Temperatura Radiante {°C) 20.81

Temperatura Operativa (°C) 20,73

Temperatura Exterior de Bulbo Seco (°C) 14,88
Acristalamiento (Wh/m2) -2057.64
Muros (Whim2) 743513

Techos (int) (Wh/m2) 1.81

Suelos (int) (Wh/m2) 1.81

Particiones (int) (Wh/m2) 0,20
Infiltracion Ext (Wh/m2) -7393.06
Vent Exterior (Wh/im2) -7267.21
lluminacién General (Wh/m2) 3882,55
Computadoras + Equipos (Whim2) 10074 67
Qcupacion (Wh/m2) 1960342
Ganancias Solares por Ventanas Exteriores (Wh/im2) 8807.00
Calentamiento Sensible de Zona (Wh/m2) 9146,00
Enfriamiento Sensible de Zona (Whim2) -26175,66
Enfriamiento sensible (Wh/m2) -7143,13
Enfriamiento Total (Wh/m2) -7144,06
Calentamiento de Zona (Wh/m2) 20201,02

Vent. Mec. + Vent. Nat. + Infiltracion {renov/h) 1.16
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