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RESULTADOS DE COMBINACIONES DE ACTUACIONES

- Huelva, RUIZ DE ALARCON
EnergyPlus 1 Ene - 31 Dic, Mensual Con licencia
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Enfriamiento sensible (Wh/m2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1760,32 -496027 -5378,65 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfriamiento Total (Wh/m2) 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 -2034,75 -6007,79 -6387.85 0,00 0,00 0,00 0,00
Calentamiento de Zona (Wh/m2) | 342900  2833,74 478,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,56 3142,40

Temperaturas, Ganancias de Calor y Consumo Energético - Huelva, RUIZ DE ALARCON
EnergyPlus 1 Ene - 31 Dic, Anual Con licencia

cided) (Wh/m2) W Refrigerscidn (Electricidsd) (Whim2) [l DHW

B

vhimz) WM Infitracién Ext (Whim2) T Vel

ntsmiento Sensibke de Zona (Whin2) I

0 ]

uros (Whim2) [ Tachos fint
pecibn (Whim2) [

Vant, Nat. + Infitracin (renowh
15 :
14+
Fid
Ang
Electricidad del Espacio (Wh/m2) 10074.67
luminacion (Whim2) 4T N
Calefaccion (Electricidad) (Wh/im2) 433412
Refrigeracién (Electricidad) (Whim2) 7885.46
DHW (Gas envasado) (Wh/im2) 15896.62
Temperatura del Aire (°C) 21,62
Temperatura Radiante (°C) 21,86
Temperatura Operativa (°C) 21,74
Temperatura Exterior de Bulbo Seco (°C) 18,34
Acristalamiento (Whim2) -13617.78
Muros (Whim2) 4963.09
Techos (int) (Whim2) 14,26
Suelos (int) (Whim2) 9,90
Particiones (int) (Wh/im2) 1,02
Infiltracion Ext (Whim2) -7369.80
Vent Exterior (Wh/m2) -6967.05
lluminacién General (Whimz2) 4T N
Computadoras + Equipos (Whim2) 10074.67
Qcupacion (Whim2) 19351,88
Ganancias Solares por Ventanas Exteriores (Wh/im2) 21608.29
Calentamiento Sensible de Zona (Whim2) 6296.14
Enfriamiento Sensible de Zona (Whim2) -26577,40
Enfriamiento sensible (Whim2) -12099.24
Enfriamiento Total (Whim2) -14430,39
Calentamiento de Zona (Whim2) 10185.17
Vent. Mec. + Vent. Nat. + Infiltracion {renov/h) 1,39




