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RESULTADOS DE COMBINACIONES DE ACTUACIONES

- Huelva, RUIZ DE ALARCON
EnergyPlus 1 Ene - 31 Dic, Mensual Con licencia
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Enfriamiento sensible (Wh/m2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1416,91 -434469 -479371 0,00 0,00 0,00 0,00
Enfriamiento Total (Wh/m2) 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 -1643,23 -528573 -5710.61 0,00 0,00 0,00 0,00
Calentamiento de Zona (Wh/m2) | 3326,19 2745,05 486,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,85 3015,01

Temperaturas, Ganancias de Calor y Consumo Energético - Huelva, RUIZ DE ALARCON
EnergyPlus 1 Ene - 31 Dic, Anual Con licencia
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Electricidad del Espacio (Whim2) 1007467
Hluminacion (Wh/m2) 3946,27
Calefaccion (Electricidad) (Wh/m2) 4199,79
Refrigeracion (Electricidad) (Wh/mz2) 6906,87
DHW (Gas envasado) (Wh/m2) 15896,62
Temperatura del Aire (°C) 21,64
Temperatura Radiante {°C) 21,76
Temperatura Operativa (°C) 21.70
Temperatura Exterior de Bulbo Seco (*C) 18,34
Acristalamiento (Wh/m2) 435,42
Muras (Wh/m2) -7364,14
Techos (int) (Wh/m2) 10.42
Suelos (int) (Wh/m2) 732
Particiones (int) (Wh/m2) 0.88
Infiltracién Ext (Wh/m2) -4439.90
Vent Exterior (Whim2) -7162,46
lluminacion General (Wh/m2) 394627
Computadoras + Equipos (Wh/m2) 10074,67
Ocupacion (Wh/m2) 19340,90
Ganancias Solares por Ventanas Exteriores (Wh/m2) 871883
Calentamiento Sensible de Zona (Wh/m2) 622424
Enfriamiento Sensible de Zona (Wh/m2) -25327 48
Enfriamiento sensible (Wh/m2) -10555,30
Enfriamiento Total (Wh/m2) -12639,57
Calentamiento de Zona (Wh/m2) 9869,51
Vent. Mec. + Vent. Nat. + Infiltracién (renov/h) 127
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