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RESULTADOS DE COMBINACIONES DE ACTUACIONES

- Huelva, RUIZ DE ALARCON
EnergyPlus 1 Ene - 31 Dic, Mensual Con licencia
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Enfriamiento sensible (Wh/m2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1413,70 -427862 -4710,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfriamiento Total (Wh/m2) 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 -1628,71 -5189.27 -5590,82 0,00 0,00 0,00 0,00
Calentamiento de Zona (Wh/m2) | 2950,54 246581 320,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,53 2672,29

Temperaturas, Ganancias de Calor y Consumo Energético - Huelva, RUIZ DE ALARCON

EnergyPlus 1 Ene - 31 Dic, Anual Con licencia
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Electricidad del Espacio (Wh/m2) 10074.67
lluminacién (Whimz2) 3946,27
Calefaccidn (Electricidad) (Whim2) 3663,03
Refrigeracion (Electricidad) (Wh/im2) 6780.77
DHW (Gas envasado) (Wh/im2) 1589662
Temperatura del Aire (°C) 21,73
Temperatura Radiante (*C) 21,85
Temperatura Operativa ("C) 21,79
Temperatura Exterior de Bulbo Seco (°C) 18,34
Acristalamiento (Whim2) -23,94
Muros (Whim2) -7697.05
Techos (int) (Whim2) 10,37
Suelos (int) (Whim2) 729
Particiones (int) (Whim2) 0,88
Infiltracion Ext (Whim2) -1523,04
Vent Exterior (Wh/m2) -T463.27
lluminacién General (Wh/im2) 3946.27
Computadoras + Equipos (Whim2) 1007467
Ocupacian (Whim2) 19309,11
Ganancias Solares por Ventanas Exteriores (Wh/im2) 8718.83
Calentamiento Sensible de Zona (Whim2) 5271.40
Enfriamiento Sensible de Zona (Whim2) -26091,78
Enfriamiento sensible (Whim2) -10402,76
Enfriamiento Total (Wh/im2) -12408.80
Calentamiento de Zona (Wh/im2) 8608.12
WVent. Mec. + Vent. Nat. + Infiltracién (renov/h) 116
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