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RESULTADOS DE COMBINACIONES DE ACTUACIONES

- Sevilla, RUIZ DE ALARCON
EnergyPlus 1 Ene - 31 Dic, Mensual Con licencia
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Enfriamiento sensible (Wh/m2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3588,31 -6942,50 -5885,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Enfriamiento Total (Wh/m2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3693,25 -8366,83 -6587,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Calentamiento de Zona (Wh/m2) | 4098,07 2280,57 768,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137882 3317,18
Temperaturas, Ganancias de Calor y Consumo Energético - Sevilla, RUIZ DE ALARCON
EnergyPlus 1 Ene - 31 Dic, Anual Con licencia
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Ang
Electricidad del Espacio (Wh/m2) 10074.67
lluminacién (Whimz2) 3944.83
Calefaccidn (Electricidad) (Whim2) 5039.62
Refrigeracion (Electricidad) (Wh/im2) 10190.03
DHW (Gas envasado) (Wh/im2) 1589662
Temperatura del Aire (°C) 21,9
Temperatura Radiante (*C) 22,11
Temperatura Operativa ("C) 2203
Temperatura Exterior de Bulbo Seco (°C) 1840
Acristalamiento (Whim2) 48,34
Muros (Whim2) -4873.20
Techos (int) (Whim2) 173,72
Suelos (int) (Whim2) 97.78
Particiones (int) (Whim2) 12,40
Infiltracion Ext (Whim2) -1626,27
Vent Exterior (Wh/m2) -9122.70
lluminacién General (Wh/im2) 3944.83
Computadoras + Equipos (Whim2) 1007467
Ocupacian (Whim2) 1916648
Ganancias Solares por Ventanas Exteriores (Wh/im2) 8174.32
Calentamiento Sensible de Zona (Whim2) 792478
Enfriamiento Sensible de Zona (Whim2) -31830,95
Enfriamiento sensible (Whim2) -16416,69
Enfriamiento Total (Wh/im2) -18647 75
Calentamiento de Zona (Wh/im2) 11843.09
WVent. Mec. + Vent. Nat. + Infiltracién (renov/h) 114
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