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SALA DE CONSEJO
DE GOBIERNO

CEP201
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LEYENDA

BOTIQUIN

Q DETECTOR DE HUMOS IONICO
RETENEDOR MAGNETICO

SIRENA ELECTRONICA

PULSADOR MANUAL DIRECCIONABLE

ASCENSOR
(NO UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA)
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PUNTO DE ENCUENTRO

EQUIPO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA
Y SENALIZACION DE 280 LUMENES

@ EXTINTORES
Y] PUERTAS CORTAFUEGDS
©1 BOCA DE INCENDIO EQUIPADO 25 mm
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